
M5

PLC

M2

M25

PLC

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Μ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΛΥΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ DO

ΧΗΜΙΚΑ

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ - ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

P.L.C P.L.C

ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ

ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ

ΙΛΥΟΣ

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

M20

PLC

M21
DO

MLSS
DO

MLSS

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ

Aγωγός στραγγισμάτων

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ

SBR 1 SBR 2

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ

 HDPE DN110 10ATM

HDPE DN75 10Atm

LM

SLΦΛΟΤΕΡΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ

PLC

SL
M4

M1 M19M18

φωσφωρικού οξέως

M27

PLC

M26

Συγκρότημα δοσομετρικών 

Συγκρότημα
δοσομετρικών

M30

PLC

M31

ΠΑΧΥΝΤΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ
ΠΑΧΥΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ

HDPE DN63 PN10

επιπλεόντων
Απομάκρυνση

HDPE Φ110 10Atm

Απομάκρυνση 
παχυμένης ιλύος

HDPE Φ200 10Atm

HDPE Φ200 10Atm
HDPE Φ200 10Atm

M24

HDPE DN200 10Atm

HDPE DN200 10Atm

H
D

PE
 D

N
20

 1
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PLC

M3

M14

PLC

M15 M16

PLC

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Μ1-Μ2

Μ3

Μ6-Μ7

Μ8-Μ9

Μ10

Μ11

Μ12-M13

Μ14-Μ15-M16

Μ18-M19-M20

Μ17

Μ21

Μ28-Μ29

Μ30-Μ31

ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΑΧΥΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΙΛΥΟΣ

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΡΟΚΙΔΩΣΗΣ

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ SBR

ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ SBR

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ SBR 1

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΙ ΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ SBR 1

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ SBR 1

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΙ ΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ SBR 2

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ

M17

PLC

από λεκάνη Κ1, Κ2, Κ3
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PLC
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 HDPE DN315 10ATM

10ATM
HDPE DN110

HDPE DN63 10Atm

Συγκρότημα
δοσομετρικών

M32

PLC

M33

υποχλωριώδους 
νατρίου

θειικού
αργιλίου

μεθανόλης

M29

PLC

M28

Συγκρότημα δοσομετρικών 
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M22

PLCLM

M23
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HDPE DN315 10Atm Προς υφιστάμενη
εγκατάσταση
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HDPE DN200 10Atm

M8

M9 PLC

M10

M6

M7

H
D

PE
 D

N
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N

10

ΚΤΙΡΙΟ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ

M35

M36

M38

SL

SL

PLCM34

M37

HDPE DN32 PN10

Μ4-Μ5 ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΣ

Μ26-Μ27

Μ24-Μ25

Μ22-Μ23 ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ

Μ32-Μ33

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΦΩΣΦΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

ΘΕΙΙΚΟΥ ΑΡΓΙΛΙΟΥ

Μ34 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗΜ35-M36

Μ37 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΙΛΥΟΣ

Μ38 ΚΟΧΛΙΑΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ MLSS MLSS

PV
C

 Φ
20

0

SL

ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΟΚΙΔΩΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

          ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΥ ΧΑΝΙΩΝ - Γ'ΦΑΣΗ
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