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παροχή ύδρευσης

Από υφιστάμενη

HDPE PN10 Ø25

πιεστικό ύδρευσης

Παροχή από υφιστάμενο

HDPE PN10 Ø32

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΚΡΟΥΝΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 

ΑΓΩΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ HDPE, PN10

ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΡΟΥΝΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 

ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ HDPE, PN10

ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ

Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

            ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΥ ΧΑΝΙΩΝ - Γ'ΦΑΣΗ
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